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Spett. ie ACQUAMBIENTE MARCHE S. r. l.
Via Recanatese, 27/1
60022 CASTELFIDARDO (AN)

RAPPORTO DI PROVA N. 24-2942 DATA: 28/03/2024 COD. CAMPIONE: 24-2942

Matrice

Descrizione campione

Campionato da

Aspetto

Trasportato da
Per conto di

Presso

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

: ACQUA DI RETE
NOSTRI TECNICI

/

in data : 19.03.2024

NOSTRI TECNICI

: ACQUAMBIENTE MARCHE S.r. l.
CINGOLI - P. PREL. MOSCOSI CIU10

data ricevùnento :19.03.2024

data inizio analisi : 19.03.2024

data fine analisi : 28.03.2024

Metodo campionamento : *IO/12 Rev. 20 Verbale camp. n. : 24 - GS 012
Qualora il campionamento sia stato eseguito dal cliente, i dati relativi al campione ed al campionamento (data, luogo, metodo
di campionamento, ecc. ) sono stati fomiti dal Cliente stesso ed il laboratorio ne decima la responsabilità.

Parametri Chimico-fìsici

*Temperatura W

PH

Conduttività elettrica

#Torbidità

*Colore

*0dore

*Sapore

*Cloro libero

Clorito

#Clorato

*Durezza

*Bicarbonato

*Calcio

*Magnesio

Unità di
misura

|iS cm-1 a 20°C

Risultati
analitici

10,8

7,9
misurato a 21, 4°C

301

Incertezza

estesa

±0,1

±6

Metodo di riferimento

APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

UNI EN ISO 10523:2012

Rapporti ISTISAN 07/31 pag.55
met. ISS. BDA. 022 rev. OO

Limiti di

riferimento

D.Lgs. n.18
del 23/02/2023

S 6, 5 e ^ 9,5

2500

Vedere allegato RDP ASET (numero di accreditamento 1731 L) n. 2400194-002 del 22/03/2024

(Pt/Co)

mg/1

mg/1

<5

l

l

< 0,01

< 0,1

APAT CNR IRSA 2020 C Mm 29 2003

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4080 Man 23 2003

UNI EN ISO 10304-4:2022 <"1>

(2)

(2)

(2)

0,7

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

°F 14 - ISO/TS 15923-2:2017

^^ 93 - APAT CNR IRSA 2010 B Man29

mg/1 56 - UNI EN ISO 11885:2009

r»Sfl 1, 1 - UNI EN ISO 11885:2009

Largo Pablo Neruda, 7/A -62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) > Tei. 0733 8U824 . Fax 0733 777697 > e-mail: info@consulchimica.org ··www. consulchimica.org
C. C. I.A. A. 01253030439 >. Cap. Sociale   31. 200, 00 I.V. - P. Iva 01253030439



ACCREDIA ^
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDFTAMENTO ^

AMBIENTE
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RAPPORTO DI PROVA N. 24-2942 DATA: 28/03/2024 COD. CAMPIONE: 24-2942

Parametri Chimico-fisici

Sodio

*Potassio

Solfato

Cloruro

Piombo

Rame

#Benzene

#Benzo (a) Pirene

#Idrocarburi policiclici
matici

#Antiparassitari totali

Alluminio

Ferro

Nitrato

Ammonio

Nitrito

Manganese

Cadmio

Cromo totale

Nichel

#Antimonio

#Arsenico

#Selenio

Unità di

misura

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

Kgfl

mg/1

Risultati

analitici
Incertezza

estesa

Metodo di riferimento

6

1,2
< 20

< 20

<1

< 0,01

±1 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

UNI EN ISO 11885:2009

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

APAT CNR ISSA 3020 Man 29 2003

Limiti di

riferimento

D.Lgs. n. 18
del 23/02/2023

200

250

250

10

2,0
Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Centro Analisi Biochimiche (numero di accreditamento 0859 L) n. 3055/24 del 23/03/2024

\isn

^

mg/1

mg/1

^

fgfl

[l&n

^

29

31

<5

< 0, 10

< 0, 15

<5

< 0,5
<5

<2

± 4 APAT CNR mSA 3020 Man 29 2003

± 5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

UNI ISO 23695:2023 Paragrafo 9.2

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Mm 29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Largo Pablo Neruda, 7/A > 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) '. Tei. 0733 814824 - Fax 0733 777697 -e-mail: info@consulchimica.org -www.consulchimica.org
C. C. I.A. A. 01253030439 - Gap. Sodale   31. 200, 00 I.V. - P. Iva 01253030439
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AMBIENTE

Modulo RDP. lóaccpot Rev. 04

ACCREDIA ^
L'ENTE n-ALIANO DI ACCREDITAMENTO ^

LAB   0352 L
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RAPPORTO DI PROVA N. 24-2942 DATA: 28/03/2024 COD. CAMPIONE: 24-2942

Parametri Chimico-fisici

Vanadio

Fluoruro

*Residuoseccoal80°C

Cloroformio

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano

Bromoformio

Trialometani Totali

#l,2Dicloroetano

#Tetracloroetilene

#Tricloroetilene

#Cloruro di vinile

#Carbonio organico totale

#Boro

#Bromato

#Cianuri totali

#Mercurio

* Solidi Sospesi

Unità di

misura

pg^

mg/1

mg/1

11&1

Mg^

^

v-sn

4gfl

Risultati
analitici

Incertezza

estesa

Metodo di riferimento

<5

< 0, 15

180

<2

<2

<2

<2

<5

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

UNI 10506:1996

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164
Met ISS CAA 036

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164
Met ISS CAA 036

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164
Met ISS CAA 036

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164
Met ISS CAA 036

Rapporti 1STISAN 2007/31 pag 164
Met ISS CAA 036

Limiti di

riferimento

D.Lgs. n.18
del 23/02/2023

140

1,5

30 <4)

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numerosi accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

Vedere allegato RDP Chelab (numero di accreditamento 0051 L) n. 24/000181091 del 28/03/2024

mg/1 < l - APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Largo Pablo Neruda, 7/A .. 62012 CMTANOVA MARCHE (MC) > Tei. 0733 814824 >. Fax 0733 777697-e-mail: info@consulchimica.org ··www. consulchimlca.org
C. C. I.A.A. 01253030439 . Cap. Sociale   3L2oo,oo I.V. > P. Iva 01253030439
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AMBIENTE

Modulo IU)P.16accpot Rev.04

ACCREDIA ^
L'E^f^E fTALIANO DI ACCREDITAMENTO . <'

LAB   0352 L

Membro degli Accordi dì Mutua Riconoscimento
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Mutuaf Recognìtìon Agreements

Pag. 4 di 5

RAPPORTO DI PROVA N. 24-2942 DATA: 28/03/2024 COD. CAMPIONE: 24-2942

Parametri microbiologici:

Conta di Escherichia coli

Conta di Closfa-idium

perfringens (spore comprese)

Conta di batteri coliformi

Conta di microrganismi vitali a
22°C

Unità di
misura

u. f. c. /lOOml

u. f. c. /lOOml

Conta di enterococchi intestuiali u.f.c. /ioomi

u. f. c. /lOOml

u. f. c. /ml

Risultati
analitici

<1

<1

<1

<1

<1

Incertezza

estesa

Metodo di riferimento

UNI EN ISO 9308-1 :2017

UNI EN ISO 14189:2016

ISO 7899-2:2000

UNI EN ISO 9308-1 :2017

UNI EN ISO 6222:2001

Limiti di

riferimento

D.Lgs. n. lS
del 23/02/2023

o

o

o

(16)

* Prova non accreditata ACCREDIA/Campionamento non accreditato ACCREDIA
# Prova eseguita da laboratorio esterno
(2) Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
(4) somma delle concentrazioni di composti specifici.
(9) prova eseguita sul punto di prelievo
(14) Condizioni cromatografiche: cromatografo ionico dotato di colonna analitica ad alta capacità (4 x 250mm) e di pre-colonna (4 x
50mm) con stesse fasi stazionarie; eluente Na2C03 9mM, flusso ImL/min; rilevatore conduttometrico dotato di soppressore. Valutazione
tramite integrazione delle aree dei picchi. Calcolo dei risultati tramite funzione di taratura lineare nel campo lOO-lOOO^ig/L.
(16) Senza variazioni anomale

Largo Pablo Neruda, 7/A > 62012 CMTANOVA MARCHE (MC) > Tei. 0733 814824 > Fax 0733 777697-e-mail: info@consulchimica.org ··www. consulchimica.org
C. C. I.A. A. 01253030439 » Gap. Sociale   3L2oo, oo I.V. >. P. Iva 01253030439

IV F T TF IT T TF T H T



Modulo RDP. léaccpot Rev.04

ACCREDIA^
LENTE FTALIANO DI ACCREDITAMENTO

AMBIENTE

LAB   0352 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of £A, IAF and IIAC
Mutuai Recognitìon Agreements

Pag. 5 di 5

RAPPORTO DI PROVA N. 24-2942 DATA: 28/03/2024 COD. CAMPIONE: 24-2942

Dichiarazione di conformità

I risultati dei parametri analizzati sul campione m esame, senza tenere conto dell'incertezza estesa, sono CONFORMI al
D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023.

Il Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova ed analisi. La presente copia non può essere riprodotta parzialmente,
salvo approvazione scritta del laboratorio.
Il laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Rapporto di Prova tranne per quelle fomite dal cliente.
Qualora il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
Salvo diversamente indicato, le analisi sono eseguite presso il laboratorio Consulchimica Ambiente S.r. l. sede di Civitanova Marche (MC).
Il Laboratorio è iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo con
identificativo n.42
REGOLA DECISIONALE: II laboratorio ha stabilito di emettere dichiarazioni di confomiità basandosi sul risultato della prova senza tenere

conto dell'incertezza di misura, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente. Per i parametri chimici definiti
nell'allegato l, parte B, del D.Lgs. n. 18 del 23.02.23 sulla qualità delle acque destinate a consumo umano, l'incertezza di misura non viene
utilizzata per la dichiarazione di conformità.
L'incertezza estesa è espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di confidenza del 95%, utilizzando un fattore
di copertura K=2. Per le prove microbiologiche, l'incertezza estesa è espressa secondo UNI EN ISO 19036:2020 (alimenti e tamponi) o ISO
29201:2012 (acque)

"v

AOùDRte\ s
.

<^^OÌ
LE IOLOGO

lonaro)

^.^^
'C~WÙGG;:y ^

(Dott. a arbara|Scaiyoni):;; ' |

VS-^""""'"',^; "7
K^ ^. ;. ^'":,'y

RESPON ILE LABORATORIO
Autorizz m siane del Rapporto di Prova

aolo Simoni)

Largo Pablo Neruda, 7/A r 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) ^ Tei. 0733 814824 .. Rax 0733 777697 ̂ e-mail: info@consulchimica.org ·www. consulchimica.org
C. C. I.A. A. 01253030439 - Gap. Sociale   31. 200, 00 I.V. .. P. Iva 01253030439
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Sede Legale
Via Luigi Einaudi,) - 61032 Fano (PU)
Sede Uboratorio AURIÌSÌ AmbientRlf
Via Enrico Madei 26/D - 61032 Fano (PU)

ACCREDIA
L'CI^TC ITA; i,\-jù pi . \ccr. ''ni FA>J!';UO 'ĉ

.

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015 . UNI EN ISO 140013015 . UNI ISO 45001:2018 LAB N* 1731 L

Membro degli Accnrdl di Nutuo
Riconoscimento EA, UF . ItAC

Slgnahuv or Ea, MF and ILAC
Mutuai Recoanltion Aanunant*

Rapporto di prova n°: 2400194-002 Del: 22/03/2024 Committente:
Consulchimica Ambiente srl

Largo Pablo Neruda, 7/A
Rif. Acccttazione: 2400194 Verbale: 7652 JG2012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Data Arrivo Camp.: 21/03/2024

Descri2lone Camp.:

Punto Prelievo:

Prelevatore:

Rlf. Legge/Autoriz.:

Acqua di rete

 

24-2942 P.PREL.MOSCOSI CIU10

Committente

D. lgs. 18/2023

Data Infilo Prova; 22/03/2024

PARAMETRI U.M,

Data Fine Prova: 22/03/2024

RISULTATI I.M. METODI Lim. Mln. (D. l<s
n'18/2023»

Um.Max.(D.lgs
n'18/2023)

Torbidità NTU 0,7 ±0,2 UNI EN ISO 7027-1:2016 Accett.e senza

variaz. Anomale
U.M-UnltàdlmItlira
l. M. » Incerteua di misura

N Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel rapporto, tranne quando queste sono forn-rte dal cliente.
Qualora il prelevatore sia II diente: i dati relativi alla descrizione del campione ed l dati del campionamento si Intendono fomiti dal diente; l risultati
contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilità' di tali dati Inclusi
eventuali influenze sulla validità' dei risultati.

Le,date di lnizio e.fine a"811si s°"° daritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel
relativo metodo di analisi/procedure interne e rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
Il laboratorio nell'espressione dell'incertezza associata alle prove non tiene conto del contributo dell'incertezza derivante dal campionamento.
^-Ris,ul.tati c.°"te?utl "el preserlte Rapporto sl nferiscono esctusluamente al cam Ioni sotto osti a ro . 11 presente Rapporto non può essere'riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa (Ù) nella stessa unYtà'di'mis'ura del
risultato di prova con un livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2, P=95%.

Dichiarazione di conformità; La presenza del simbolo » a lato del risultato indica il non rispetto dei limiti indicati.

Regola decisionale: La dlch! _ e di conformità viene formulata senza tener conto dell'incertezza di misura associata r ^

^ ^&^
^̂

a.v^
, ^'^Ìì

r':- 'f^f
O ^ ^ elfc-Wlg^e; ^, tì
^._r^//

4^.. l
%. . ' &a.(>ìì ffi

b nue ,.f
f" .. . sy

^ vms^
^E^-

ASET S.p.A.

Via Luigi Einaudi, l - 61032 Fano (PU)
Tei: 0721-83391

P. Iva: 01474680418

www.asetservizl. it

info@cert.asetservizi.it
R. E.A. ; 144561 Gap. soc. :   10. 493. 910, 00

Pagina l di l



NutrìSciences
CHELAB S.R.L.

^^^
ACCREDIA,

'«s^

RAPPORTO DI PROVA 24/000181091
data di emissione 28/03/2024

L'ENTE nul*NO Di ACCPE31TAMENTO

LAB   0051 L

Codice intestatario 0052333
Spett. Ie
CONSULCHIMICA AMBIENTE
SRL
LARGO PABLO NERUDA, 6
62012 CIVITANOVA MARCHE
(MC)

Dati campione

Numero di acccttazione

Consegnato da

Data ricevimento

Proveniente da

Matrice

Descrizione campione

24.072299.0001

GLS Generai Logistics Systems il 21/03/2024

21/03/2024

CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL LARGO PABLO NERUDA, 6 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) IT

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

N 24-2942 P.PREL MOSCOSI CIU10

Dati campionamento

Campionato da Cliente

Modello 714/SQrev. 12 Pagina 1 di 3

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
l risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto

parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
ChlELAB S.r. l. Socio Unico, Company subject to thè direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.comffl
VAT nr. 01500900269, R. E.A Treviso n. 156079 Fully paid up   103.480, 00.
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NutrìSciences
CHELAB S.R.L.

segue rapporto di prova n. 24/000181091

^!X^.

|^^| ACCREDIA
'<ss^

L'ENTE ITALIANO DI 4CCPE3'TA'.1ENTO

LAB   0051 L

RISULTATI ANALITICI

Valore/
Incertezza

U. M. Valori di Riferimenti
riferimento

RL R Data inizio Unità Ri
fine analisi op. ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE

CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) < RL mg/1 (come C)
Met. : EPA 9060 A 2004

CIANURI TOTALI < RL pg/1 (come CN) <=so
Met: UNI EN ISO 14403-2:2013

CLORATI < RL mg/1 <soj
Met. : EPA 9056 A 2007

ANTIMONIO < RL M9/1 (come Sb) <=10
Met: EPA 6020 B 2014

ARSENICO < RL M9/1 (come As) <=w
Met. : EPA 6020 B 2014

BORO < RL mg/1 (come B) <=i.s
Mei: EPA 6020 B 2014

MERCURIO <RL pg/1 (come Hg) <=i
Met. : EPA 6020 B 2014

SELENIO < RL pg/1 (come Se) <=2°
Mei: EPA 6020 B 2014

BROMATO < RL Mg/1 <=1°
Mei: RAPP ISTISAN 2007/31 PAG 126 <. 2019/7 PARTE A

COMPOSTI ORGANICI E ALOGENATI
VOLATILI
Mei: UNI EN ISO 15680:2005
1,2-dicloroetano < RL |jg/l <°3

Cloruro di vinile < RL |jg/l "".5

Tetracloroetilene < RL M9/1

Tricloroetilene < RL M9/1
Tetracloroetilene + tricloroetilene <0,050 P9/1 <=10

BENZO (a) PIRENE < RL M9/1 <=0'010
Met. : EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 201B

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Met.: UNI EN ISO 15680:2005

Benzene < RL M9/1 <=1'0

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Met. : EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018

Benzo (b) fluorantene < RL ^g/1
Benzo (k) fluorantene < RL pg/1
Benzo (g, h, i) perilene < RL pg/1
lndeno(1,2,3-cd)pirene < RL M9/I
Idrocarburi policiclici aromatici totali < RL pg/1 <=0'1

DLgs n-18
23/02/23
DLgs n°18

23/02/23

DLgs n"18

23/02/23

DLgs n"18

23/02/23

DLgs n°18

23/02/23

DLgs n-18

23/02/23
DLgsn'18

23/02/23

DLgsn'18

23/02/23

DLgsn-18
23/02/23

DLgsn'18

23/02/23

DLgsn'18

23/02/23

DLgsn'18

23/02/23

DLgsn'18

23/02/23

DLgsn°18

23/02/23

1,0

5,0

0. 20

109.8ff

99.55#

99. 14ff

0,25 106.08
#

0,50 106.06
#

0,010 106.08
#

0, 10 106. 08

#

0. 50 106. 08

#

5. 0 101. 1#

0,050 99.61(f

0,050 99.61#

0. 050 125. 06

#

0. 050 99. 61#

0,0025 98.04# 21/03/2024-
-22/03/2024

21/03/2024-
-22/03/2024

21/03/2024-
-25/03/2024
21/03/2024-

-27/03/2024

21/03/2024-
.26/03/2024

21/03/2024-
.26/03/2024
21/03/2024-
-26/03/2024
21/03/2024-
-26/03/2024
21/03/2024-

-26/03/2024

21/03/2024-
-25/03/2024

21/03/2024-
.23/03/2024

21/03/2024-
-23/03/2024

0,050 99.61#

DLgsn°18

23/02/23

0, 010 98. 04ff

0,0050 9S.04#
0,0050 98.04#
0, 010 98. 04(f

0,010

21/03/2024-

-22/03/2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

02 17

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

19

02 20

21
22
23
24
25

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni sui metodi di prova e/o requisiti/specifiche

Riga (2-10), (12-13), (16-17), (19), (25) - Riferimento: DLgs n°18 23/02/23 = D. Lgs. Governo 23 febbraio 2023, n. 18 -Attuazione della direttiva (UÈ) 2020/2184
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
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LAB N» 0051 L

Riga (3) - Metodo: UNI EN ISO 14403-2:2013 = l controlli qualità applicabili risultano all'intemo dei parametri statistici calcolati.
Riga (4) - Metodo: EPA 9056 A 2007 = l controlli qualità applicabili risultano all'interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (5-9) - Metodo: EPA 6020 B 2014 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 6020, il recupero dell'LCS (laboratory contrai sample) è risultato compreso
tra 85% e 115% così come previsto dal metodo.

Riga (10) - Metodo: RAPP ISTISAN 2007/31 PAG 126 + 2019/7 PARTE A = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG 126 MET.ISS.CBB.006.REVOOB + RAPPORTI
ISTISÀN 2019/7 PARTE A
Riga (17), (20) - Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 8270, il recupero dei surrogati è risultato compreso
tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

Tutti i parametri analizzati e normati SONO CONFORMI alle disposizioni previste dalla norma sopra citata.

Per il parametro CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) la norma sopra citata non prevede un limite imperativo, ma il valore di parametro "Senza variazioni
anomale".

Informazioni fornite dal cliente

Campionato da: Cliente
Proveniente da : CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL LARGO PABLO NERUDA, 6 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) IT
Descrizione: N 24-2942 P. PREL MOSCOSI CIU10

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine del Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato WSREF-80753129228975 emesso
dall'ente certlflcatore ArubaPEC S.p.A. NO CA 3,

ArubaPEC S.p.A., IT

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata
lcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di

probabilità di circa il 95%. Per i parametri la cui incertezza estesa risulti essere maggiore del risultato, non essendo possibile esprimere una concentrazione
negativa, il risultato finale viene espresso tra parentesi quadre, le quali stanno a significare che il valore vero è compreso tra zero, che è escluso, e la somma del
isultato con la sua incertezza estesa. - RL: limite di quantificazione; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della

prova. - Se non diversamente specificato, i calcoli sono eseguiti secondo il criterio del lower bound (L.B.), quindi se i parametri che contribuiscono al calcolo sono
uttì inferiori al loro RL il valore del calcolo sarà espresso come <"x". - Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere
la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio. - In
aso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
omunque l'esecuzione dell'analisi. -In caso di campionamento da parte di tecnico Chelab su matrice acque, vengono applicate le norme UNI EN ISO 5667-1 pc
uanto conceme la definizione dei piani di campionamento e le tecniche di campionamento e UNI EN ISO 5667-3 per quanto concerne le modalità di
onservazione, trattamento e trasporto dei campioni. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano
'feriti al campione cosi come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento fomiti dal

Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre fomiti dal cliente. - R: recupero, i recuperi contrassegnati da cancelletto (#) non sono stati utilizzati nei calcoli.
Il recupero è relativo alle fasi analitiche eseguite in laboratorio. - Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati
onfrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica. - Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non
onformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di rif
i confidenza della misura.

l confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo

Modello 714/SQ rev. 12 Pagina 3 di 3
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Centro Analisi Biochimiche Sas
Dir. Resp. Dott, Ventre Cannine Domenico
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Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali . >^F^/
'"/.. lili"'' LAB N» 0859 L

Laboratorio Operante secondo la norma UNI CZl EN ISO/IEC 17025:2018 AccreditatoACCREDIA al N. OS59
IscriHo al N. 07 dell'etenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'Butocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 dd
06/10/2BB6 perquanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio iciale erl'analiside ' a imentari dal Ministero delle PolitìcheA 'coleeForestali-OUn. 118 del 19/05/2021-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
Rizziconi 23/03/2024

(°)Intestatario/Committcnte ConSUlchÌmÌCa Sri

Largo Pablo Neroda, 6 62012 Civitanova Marche (MC)

Campione N.: 3055 Data ricevimento: 22/03/2024 11:26 (°)Data CampionameDto: 20/03/2024 Vtrii.C.iipinrmntDN. /
Inizio prove: 22/03/2024 Termine prove; 23/03/2024 CampioDamento: A Cura del Committente
TArrivoin-C: lg9 TConforme: Si Quantità'Campione: 1000 mi f) Imbalhggio: I Bottiglia di plastica con tappo a vite / l

plastic bottle with screw cap
Cataria Merceologica: 2000 - ACQUE POTABILI

OProdotto dichiarato: . Acqua destinata al consumo umano
ODescriztone Campione: Acqua di rete
OEtichetta Campione: ACQUA DI RETE -   24-2942 P.PREL MOSCOSI CIU10
ODescrizuneSigBki: Nessuno

// Rappoì-to di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione
cosi come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto doparle dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non
fanno parte della prova accreditala Accredia. {risultati delle prove non possono essere utilizzati a fìni pubblicitari.
Z, 'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura k = 2. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della
dichiarazione di conformità/non confoimilà, non si tiene conto dell'incei-tezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono con'etti per il
fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.
FL = Pilori Limite: U.M. = Unità di Misura: U = Incertezza estesa di misura: R = Reciipero: "< " = Inferiore al Limite di Qiiantificazione (LOQ)
(°) Infoi-mazione fornita da! cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità
(*) Prove non accreditate Accredia-L'elenco delle prove accreditate Accredla è dispombUe sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova . U. M. Valore V

2008-00 - Pesticidi - in ug/1 j i j
Code e Met. / Metodo: 0000-00 / APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

- Antìparassitari totali (*)

R % Annotazione Limite Inizio Fine

- 2,4 D (*)
- 2,4 DDD - (o Mitotane) o-p

- 4,4DDD-p-p(*)

- 2,4DDE-o-p(*)

- 4,4DDEp-p(*)

- 2,4 DDT - o-p

- 4,4 DDT - p-p (*)

- 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (*)

- 2-Phenylphenol (*)

- 3,5-DichloroaniIine (*)

- 3-Idrossucarbofuran (*)

- Abamectin(*)

- Acephate(*)

- Acequinocil (*)

- Acetamiprid (*)

- Acetochlor (*)

- Acibenzolar S Methyl (*)

. Aclonifen(*)

- Acrinathrin (*)

- Alachlor

- Albendazole (*)

- A]dicarb(*)

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,003

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

± 0,002
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J Max 0.5
j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1

] Max 0.1

(259) 1122/03/2024 J23/03/2024

(259) [22/03/2024 J23/03/2024

(259) ^22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/202-1 J23/03/2024
(259) |22/03/2024 1:23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2U24 |;23/03/2024

(259) J22/03/2024 823/03/2024

(259) 1122/03/2024 23/03/2024
l l

(259) 122/03/2024 23/03/2024
l l

(259) 122/03/2024 23/03/2024

(259) 122/03/2024 ^23/03/2024
Ì l

(259) 122/03/2024 123/03/2024

(259) J22/03/2024 i23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024
)i 't

(259) ||22/03^024 J23/03/2024
l l

(259) i 2Z/03a024| 23/03/2tt24

(259) [22/03^024 Ì23/03/2024
t

(259) 22/03/2024 J23/03/2024

(259) :22/03/2024 ||23/03/2024

(259) i22/03/2024 123/03/2024

C259) 122/03/2024 J23/03/2024

mMQ7.8_01-EOR3 del 12/09/2022

Centro Analisi Biochimiche Sas del Doli, Carmìne Venire Via Pitngora, 4 - 89016 Rizziconi RC - P. iva 01602820803 - N. REA 141424
www.oilmix. il - e. mai] centroanalisibiochiiniche@gmai].com - Pec: cab@pec.it - Tei 0966/503236 - Fax 0966/503159 - Mob 348/3368975

Coordinate bancarie Banca Credem Agenzia di Gioia Tauro . BACRIT 21509 - [BAN 1T 35 Q 03032 81370 D100000011 82



ACCREDIA
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> Centro Analisi Biochimiche Sas^S^g^
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali ^^^^
"/lillA" LABN°OS59L

Laboratorio Operanlesecondo la norma UKl GEI EN ISO/IEC 17025:2018 Accreditato ACCREDIAal N. OS59
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrotlo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/10/2006 per quanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio uflfiriale eri' nal'side li oli alimentari dal Ministero delle PoliticheA 'cole e Forestali-OU n. 118 del 19/05/202)-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntcstatario/Committente ConSUlchÌmÌCa Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'eIenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www. accredia. it

Cod. Prova . Nome Prova - U. M.

- Aldicarb Sulfone o AIdoxicarb (*)

- Aldicarb Sulforide (*)

- Aldrin(*)

- Alletrina(*)

- Ametoctradin (*)

- Ametryn (*)

- Aminocarb(*)

- Amitraz(*)

- Anilazine(*)

- Asulam(*)

- Atraton(*)

- Atrazine

- Atrazine Desethyl (*)

- Atrazine Desisopropyl (*)

- Azaconazole (*)

- Azadirachtin (*)

- Azametiphos (*)

- Azinphos Ethyl (*)

- Azinphos Methyl (*)

- Azocyclotin (*)

- Azoxystrobin (*)

- BarbanD

- Benalaxyl(*)

- Bendiocarb (*)

- Benfluralin (*)

- Benfuracarb (*)

- Benomyl (*)

- Benoxacor(*)

- Bentazone (*)

- Benthiavalicarb-isopropyl (*)

- Benzoxlmate (*)

- Bifenazate (*)

- Bifenox(*)

- Bifenthrin (*)

- Biphenyl(*)

- Bitertanol (*)

- Boscalid(*)

- Bromacil(*)

- Bromocyclen (*)

- Bromophos Ethyl (*)

- Bromophos Methyl (*)

- Bromopropylate (*)

- Bromoxynil (*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

u R% ÀDnotazione Limte

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.03

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
i Max 0.1
S Max 0.1

[Max 0.1
[Max 0.1
! Max 0.1

l Max 0.1
l Max 0.1
i Max 0.1
i Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

i Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

[Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
l Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Inizio Fine

(259) J22/03/2024 J23/03/20Z4

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) j22/03a024 J23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

(259) S22/03/2024 J23/03/2024
i

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) 1122/03/2024 123/03/2024

(259) [22/03/2024 |23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) E22/03/2024 |23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) .122/03/2024 S 23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 S23W3/20Z4
^

(259) IÌ22/03/2024 i|23/03/2024
t ^

(259) ! 22/03/2024 (23/03/2024
i i

(259) 1122/03/2024l23/03/2024

(259) S22/03/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) 122/03/2024l[23/03/2024
r ir

(259) S 22/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 ^23/03/2024
' i

(259) 122/03/2024 J23/03/2024
(259) 122/03/2024J23/03/2024

(259) 822/03/2024 ||23/03/2024
'i 'i

(259) IÌ22/03Q024 IÌ23/03/2024

(259) !i22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03Q024 Ì23/03/2024
l

(259) 22/03/2024 !|23/03/2024

(259) 122/03/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 i|23/03/2024

(259) J2Z/03/2024 S23/03/2024
i

(259) 822/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 g23/03/2fl24

(259) |22/03/2024 J23/U3/2024
l il

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 ì:23/03/2024
l l

(259) 1122/03/2024 :, 23/03/2024

(259) J22/03/2024 ^23/03/2024
f l

(259) J22/03/2024 ,23/03/2024

(259) ii 22/03/2024 ̂ 23/03/2024
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Centro Analisi Biochimiche Sas,
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico

^''7%.

Analisi prodotti alimenCari - Analisi Ambientali ^^/^S/
. '/"/,. l,.\>''t" LAB N-0859 L

Laboratorio Operante secondo la norma UM CE1 EN ISO/IEC 17C25:201S Accreditato ACCREDIAal N. 0859
/' Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del

,// 06/10/2006 perquantoconceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio ufficiale oerl'analisi deali oli alimentari da] Ministero delle PolilicheAericoIe e Forestali -GUn. 118 del l 9/05/2021 - DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
(°)lDtestatario/Cummittente ConSulchÌmÌCa Sri

(*) Prove non accreditate Accredia-L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prava - Nome Prova - U.M.

- Bromuconazole (*)

- Bupirimate (o Pirimidinol) (*)

- Buprofezin (*)

- Butachlor(*)

- Butafenacil (*)

- Butocarboxim (*)

- Butoxycarboxim (*)

- Buhiron (*)

- Cadusafos(*)

- Captafol(*)

- Captan(*)

- Carbaryl(*)

- Carbendazim (*)

- Carbetamide (*)

- Carbofuran (*)

- Carbophenothion (*)

- Carbophenothion-methyl (*)

- Carbosulfan (*)

- Carboxina(*)

- Carfentrazone ethyl (*)

- Chinomethionate (*)

- Chlomazone (*)

- Chlorantraniliprole (*)

- Chlorbromuron (*)

- Chlorbufam (*)

- Chlordane cis (*)

- Chlordane trans (*)

- Chlordane Oxy (*)

- Chlordane (cis + trans) (*)

- Chlorfenson (*)

- CUorfentezine (*)

- Chlorfenvinphos (*)

- Chloridazon (*)

- Chlormephos (*)

- Chlorobenzilate (*)

- Chlorofenapyr (*)

- Chlorofluazuron (*)

- Chloroneb(*)

- Chloropropylate (*)

- Chlorpropham (*)

- Chlorpyrifos Ethyl

- Chlorpyrifos Methyl (*)

- Chlorsulfuron (*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

u R% Annotazione Limite

Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

Inizio Fme

l Max 0.1
t Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1i»
l Max 0.1
E Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
^ Max 0.1
E Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

(259) j22^)3/2024 ;23/03/2024
l I

(259) (22/03/2024 |23/03/2024

(259) Ì22A13/2024 123/03/2024
[

(259) J22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) J22/03/2024 :23/03/2024

Max 0. 1 (259) J22A13/2024 Ì23/03/2024

Pagina 3 di 14

i

(259) J22A13/2024 123/03/2024

(259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024

l Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024

E Max 0. 1 (259) !22/03/2024 <23/03/2024
!""'"" L. ' !. _.... ___. '-
Max 0. 1 (259)122/03/202423/03/2024

(259) |22/03/2024 ^23/03/2024

(259) 122/03/2024 |23/03/2024

(259) i'22/03/2024 123/03/2024
i i

(259) Ì 22/03/2024 123/03/2024

(259) ||22/03/2024 323/03/2024

(259) |22A>3/2024 J23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03/2024 i!23/03/2024
i ;

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024
( ..

(259) |22ffl3/2024 j23/03/2024

(259) |22/03/2024 i|23/03/2024

i Max 0. l (259) Ì22M3/2024 J23/03/2024

! Max 0. l (259) 822/03/2024 J23/03/2024
Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024

j 122/03fl024 J23/03/2024
112/0311014 Ì23/03/2024

Max 0. l (259) ÌÌ22/C3Q024 |23/03/2024

Max 0. 1 (259) !l22/03/2024 j23/03/2024

i Max 0. l (259) Ì22/03a024 J23/03/2024

Max 0. 1 (239) |22/fl3/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) J22/03/2024 123/03/2024
i

S Max 0. l (259) J22/03/2024 J23/03Q024

i Max 0. l (259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024
l t i

i Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 Ì23/03Ì2S14

Max 0. 1 (259) ÌÌ22/03/2024 J23/03/2024
i i

Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 J23/03/2024
l l

Max 0. 1 (259) |!22/03/2024 i|23/03/2024
l l

Max 0. 1 (259) Ì22/03/202'! 823/03/2024

Max 0. l (259) i 22/03/2024 . 23/03/2024

Max 0. l (259) 22/03/2024 123/03/2024
l l

Max 0. 1 (259) 22/03/2024 23/03/2024
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® Centro Analisi Biochimiche Sas /§&>^
Dir. Resp. Dott. Ventre Carmine Domenico j( ACCREDIA ,

LfcNTL FALlA-SOD' ACCRlUilA'. lt'S-TO

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali '^^^^
'..'/lllll\>''' LAB N«0859 L

LaboratorioOperantesecondolanorma'JNICElENISO/[EC17025:201SAccreditatoACCREDIAalN.0859
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufRciale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/10/20tt6 per quanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio ufficiale rl'analiside li oli alimentari dal Ministero delle PoliticheA icolee Forestali-GUn. ll 8 del 19/05/2021-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntcstatario/Committente ConSUlchÌmÌCa Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'eIenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia. it

Cod. Prova - Nome Prova - U. M.

- Chlorthal Dimethyl (*)

- Chlorthalonil (*)

- Chlorthiophos (*)

- Chlortion(*)

- Chlortoluron o Chlorotoluron (*)

- Chlothiamide (*)

- ChlozoUnanate (*)

- Cletodim(*)

- Climbazole (*)

- Clodinafop - propargyl (*)

- CIomazone (*)

- Clopyralid (*)

- CIoquintocet mexyl (*)

- CIorfentezine (*)

- Clothianidin (*)

- Coumaphos (*)

- Crimidine (*)

- Cyalophop Butyl (*)

- Cyanazina (*)

- Cyanofenphos (*)

- Cyanophos (*)

- Cyazofamid (*)

- Cydoate(*)

- Cycloxydin (*)

- Cyfluphenamid (*)

- CyHuthrins(*)

- Cyhalotrin (Lambda) (*)

- Cyhexatin(*)

- Cymiazolo(*)

- Cymoxanil (*)

- Cypermethrins (*)

- Cyproconazole (*)

- Cyprodini] (*)

- Cyromazine (*)

- Daminozide (*)

- DCPA (Dacthal, Chlorthal Dimethyl) (*)

- DEET(*)

- Deltamethrin (*)

- Demeton-S-Methyl (*)

- Demeton-S-MethyIsulfone (*)

- Demeton-S-MethyIsulfoxyde (*)

- DesethyI-Terbutilazina (*)

- Desmedipham (*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,0001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

u R % Annotazione Un

j Max 0.1
j Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
[Max 0.1
i Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
i Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

J Max 0.1
Max 0.1

[Max 0.1
l Max 0.1

j Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

[Max 0.1
[ Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
{Max 0.1
j Max 0.1
] Max 0.1
[ Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

(259)
(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(92)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

Inizio Fme

122/03/2024 i 23/03/2024
l

:22/03/2024 Ì23/03/2024

122/03/2024 ! 23/03/2024

|22/tt3/2024 S 23/03/2024

J22/03/2024 J23/03/2024

, 22/03/2024 J23/03/2024
; 22/03/2024 ||23/03/2024

122/03/2024 [23/03/2024
122/03/2024l23/03/2024

l 22/03/2024 ||23/03/2024

^22/03/2024 ] 23/03/2024

122/03/2024 IJ23/03/2024

! 22/03/2024 j 23/03/2024

[ 22/03/2024 J23/03/2024

l 22/03/2024 |;23/03/2024

i 22/03/2024 J23/03/2024
i 22/03/2024 || 23/03/2024
i ^ i

122/03/2024 123/03/2024
Ì22/03/2024g2 3/03/2024

122/9311914 i 23/03/2024

122/03/2024 i 23/03/2024
l l
22/03/2024ll23/03/2024

22/03/2024 1:23/03/2024
] i

^22/03/2024,23/03/2024

22/03/2024 23/1)3/2024
l

122/03/2024:23/03/2024

122/03/2024 23/03/2024

122/03/2024 23/03/2024

122/03/2024 23/03/2024
l l

122/03/2024 ̂ 23/03/2024
l l
122/03/2024 Ì23/03/2024

l

122/03/2024 i 23/03/2024
j

;|22/03/2024 S23/03/2024
( t

! 22/03/2024 s 23/03/2024

1122/03/2024
l

23/03/2024

ÌÌ22/03/2024 ||23/03/2024

Ì22/03/2024 j23/03/2024

122/03/2024 J23/03/2024
K Ì

1122/03/2024 123/03/2tt24
l ' i
Ì22/03Q024 Ì123/03/2024
i t

ÌÌ22/03/2024 J23/03/2024
r-""-"'r
122103/21114 [23/03/2024
i

i22/03/2024 «23/03/2024
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A**1"'"'"/-,/^^\) Centro Analisi Biochimiche Sas /^^
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico 1^^^^
Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali ''^Y^\y

'''/"i',,\y

ACCREDIA .
L'fcNTE BADANO D< ACC'REDITflif.-ENTQ

LAB N» OS59 L
Laboratorio Operante secondo la nonna UNI CEIENISO/IEC 17025:2018 AecreditatoACCREDIA al . 859
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con BeUbera Regione Calabria Dwreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/10/2006 perquantoconceme le analisi cbimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio ufficiale oerl'analisi deeli oli alimentari dal Ministero delle PoliticheAericole e Forestali -Olln 118 del ÌQIMKm i. nM 7S/MIM') I

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestatario/Commlttente Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'eIenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia. it

Cod. Prwa - Nome Prova - U.M.

- Desmethryn (*)

- Desmethyl-formamido-pirimicarb (*)

- Diafenthiuron (*)

- Dialifor o Dialifos (*)

- Diazinon(*)

- Dicamba(*)

- Dichlobenil (*)

- Dichlofenthion (*)

- DichloHuanid (*)

- Dichlorvos (*)

- Diclobutrazol (*)

- Diclofop Methyl (*)

- Didoran(*)

- Diclorophenylisodanate 3,4 (*)

- Dicofol(*)

- Dicrotophos (*)

- Dieldrin(*)

- Diethofencarb (*)

- Difenoconazole (*)

- Diflubenzuron (*)

- Diflufenicam (*)

- Dimepyperate (*)

- Dimethenamid (*)

- Dimethoate (*)

- Dimetomorph (cis + trans) (*)

- Dimoxystrobina (*)

- Diniconazole (*)

- Dinitramine (*)

- Dinocap(*)

- Dinotefuran (*)

- Dioxacarb(*)

. Dioxathion (*)

- Diphenamid (*)

- Diphenylamina (*)

- Dipropatrin (*)

- DisulHram(*)

- Disulfoton(*)

- Disulfoton Sulfone (*)

- Disulfoton Sulfoxide (*)

- Ditalimphos (*)

- Dithianon(*)

- Diuron(*)

- Dodine(*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,0001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,0001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

R % Annotazione Unite

l Max 0.1
l Max 0.1
( Max 0.1

l Max 0.1

J Max 0.1
l Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
! Max 0.1
! Max 0.1

l Max 0.1
i Max 0.1

l Max 0.1
I Max 0.1
! Max 0.1

[Max 0.1
j Max 0.03
j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
l Max 0.1
i Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
i Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
1 Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

[Max 0.1
l Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

Inizio Ftae

(259) j;

(259) J22/03/2024 J23/OJ/2024
l I

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) 322/03/2024l23/03/2024
l

(259) , :22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) E22/03/2024 ì. 23/0312014

(259) J22/03/2024 J23/03/2024
(259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 ;23/03/2024

(259) J22/03/2024 ?23/03/2024
i

(259) J22/03/2024 {23/03/2024
i S

(259) Ì22/03/2024 S23/03/2024

(259) 122/03/2024l23/03/2024

(259) <22/03/2024 J23/03/2024

(259) ^22/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 W/0312924

(259) 1122/03/2024 ÌJ23/03/2024

(259) l.1210312024 IÌ23/03/2024
i

(259) 111/0311024 123/03/2024

(259) |22/03/2024 :123/03/2024

(259) J22/03/2024 123/03/2024

(259) J22/03/2024 ^23/03/2024
(259) |22A)3^02-1 J23/03/2024

! S

(259) :122/03/2024 823/03/2024

(259) i22t03/1014 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 !23/tt3/2024
i

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) . :22/03/2024 J23/03/2024

(259) ;22/03/2024 J23/03/2024
l

(259) Ì 22/03/2024 i|23/03/2024
i

(259) :i22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) |i22/03/2024 123/03/2024

(259) J22/03/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03Q024

(259) J22/03/2024 fl3 3/1014

(259) J22/03/2024 123/03/2024

(259) Ì 22/03/2024 ! 23/03/2024

(259) 1122/03/2024 "23/03/2024
i l

(259) 122/03/2024 ;23/03/2B24
i i

C259) |!22^)3/2024 ^23/03/2024
Ì l

(259) !|22/03/2024 i:23/03/2U24

(259) 522/03/2024 1:23/03/2024
l l

(259) . 22/03/2024 J23/03/2024
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> Centro Analisi Biochjmiche Sas .?<©^
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali . ;<<;^S?
''/"i., \, '^''

Laboratorio Operante secondo la norma UKICEIENISO/I2C17025:2018AccreditatoACCREDIAal '. 08 9
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/1U/201)<> perquantoconceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciutocome laboratorio ufficialeperl'analisi deeli oli alimentari dalMinisterodellePoliticheAericole e Forestali-GUn. 118 del 19/05/2B21-DM 28/04/2021

UB   0859 L

Rapporto di Prova N. 3055/24

Ohtestatario/Committente Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia. it

Cod. Prova - Nume Prava - U.M.

- DSMT(*)

- Emamectin (*)

- Endosulfan alfa

- Endosulfan Beta

- Endosulfan Solfato

- Endrin

- Endrln aldeide (*)

- Eporiconazol (*)

- EPTC(*)

- Esaclorobenzene HCB (*)

- Esfenvalerate (*)

- Etaconazole (*)

- EtalHuralin (*)

- Ethephon(*)

- Ethiofencarb (*)

- Ethlofencarb Sulfone (*)

- Ethiofencarb Sulfoxyde (*)

- Etiuon(*)

- Ethirmol(*)

- Ethofumesate (*)

- Ethoprophos (*)

- Ethoxyquin (*)

- Ethyl p-nitrophenyl phenylphosphorothioate

- Ethylan(*)

- Etofenprox (*)

- Etoxazol(*)

- Etridiazol(*)

- Etrimfos(*)

- Famoxadone (*)

- Famphur(*)

- Fenanridone(*)

- Fenamiphos (*)

- Fenarimol(*)

- Fenazaquin (*)

- Fenbuconazole (*)

- Fenbutatìn oxide (*)

- FenHutrhin (*)

- Fenhexamid (*)

- FenitrotUon (*)

- Fenobucarb (*)

- Fenothiocarb (*)

- Fenoxaprop P Ethyl(*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

R % Annotazione

Pagina 6 di 14

Limte

j Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

! Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

Max 0.1

[ Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

Inizio Fine

(259) i 22/03/2024 |! 23/03/2024

(259) 122/03/2024 S 23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) |22/B3Q024 J23/03/2024
(259) J22/03/2024 J23/03/2024

C259) 122/03/2024l23/03/2024

(259) , 22/03/2024 J23/03/2024
(259) 122W3/2024 123/03/2024

(259) J22A13/2024ÌÌ23/03/2024

(259) |22/03^024 123/03/2024

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) J22/03/2024 ,23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/202'!

(259) |22/03/2U24 J23/03/2024

l Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
l Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
! Max 0,1

Max 0.1

l Max 0.1

[ Max 0.1
! Max 0. l (259) i| 22/03/2024 Ì231V3/2014.r

(259) :122/03/2024 J23/03/2024
l i

(259) ^22/03/2024 J23/03/2024

(259) i 22^13/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024|23/03/2B24
(259) ÌJ22/03/2024 123/03/2024

(92) 122/03/2024l23/03/2024

j Max 0. l (259) '^22103/2924 J23/03/2024
Max 0. l (259) Ì22/03/2024 S23/03/2024

. ..i
Max 0. l (259) 1122/03/2024 J23/03/2024

i l
S Max 0. l (259) J22/03/2024 Ì23/03/2024

t I
Max 0. l (259) 122/03/2024 23/03/2024

l

Max 0. l (259) li 22/03/2024, 23/03/2024
l t

Max 0. 1 (259)'22/03/2024 :23/03/2024

i Max 0. l (259) ^22/03/2024 Ì23/03/2024
!

Max 0. l (259) 22/03/2024 123/03/2024

Max 0. 1 (259) i 22/03/2024 123/03/2024
i !

i Max 0. 1 (259) 122/03/2024 J23/03/2024
i i

Max 0. l (259) , Ì22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) J22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (.259) J22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) |22/03/2024 J23/03/2024
l !

Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2B24

Max 0. 1 (259) 122/03/2024 J23/03/2024
i

Max 0. 1 (259) (22/03/2024 523/03/2024
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©Centro Analisi Biochimiche Sas sf^S^
Dir. Resp. Dott. Ventre Carmine Domenico ^S^SS
Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali ^^^y

''/"/. ll,.\>'v'

ACCREDIA .
LTNTL J'ALIANO D' ACCREDITAMENTO

Laboratorio Operante sccondttla norma UN: CEI SN ISO/IEC 17025:2018 Accreditato ACCREDIA al N. 0»59
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/10/2006 pCT quanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciutocomelaboratoriouffiriale erl'analiside lioIialimentaridalMinistero II iticheA eForestali- n. 118 del 19/05/2021-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OlDtestatario/Committente Consukhimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U. M. Valore

- Fenoxycarb (*) < 0,001
- Fenpliconil(*) < 0,001

- Fenpropathrin (*) < 0,001
- Fenpropidin (*) < 0,001

- Fenpropimorph (*) < 0,001
- Fenpyroximate (*) < 0,001
- Fenson(*) < 0,001
- Fensulfothion (*) < 0,001
- Fenthion(*) < 0,001

- Fenthion-oxon (*) < 0,001

- Fenthion-Oxon-Sulfone (*) j < 0,001
- Fenthion-Oxon-Sulfoxide (*) < 0,001
- Fenthion-Sulfone (*) i < 0,001
- Fenthion-Sulfoxide (*) < 0,001
- Fentìn(*) < 0,001
- Fentin Acetate (*) < 0,001

- Fentin Idroxide (*) | < 0,001
- Fenvalerate (*) | < 0,001
- Ferdorfenuron (*) l < 0,001
- Fipronil(*) < 0,001
- Flonicamid(sumofnonicamid, TNFGand < 0,001

TNFA) (*)
. Fluazifop Butyl (*) < 0,001

- FIuazifop P Butyl (*) < 0,001
- Fluazinam(*) < 0,001
- Fluchloralin (*) < 0,001
- FIudathet methyl (*) < 0,001
- Flucidoxuron (*) < 0,001

- Flucythrinate (*) j < 0,001
- Fludioxonil (*) < 0,001
- Flufenacet(*) < 0,001
- Flufenoxuron (*) ^ < 0,001
- FIumioxazin (*) < 0,001

- Fluopicolid (*) < 0,001
- Fluopiram(*) < 0,001

- Fluotrimazole (*) < 0,001
- Fluoxastrobin (*) < 0,001
- Fluqulnconazole (*) < 0,001
- Flurocloridone (*) < 0,001
- FIurprimidol (*) < 0,001
- Flurtamone (*) < 0,001

- Flusilazole (*) < 0,001
- Flutolanil(*) < 0,001

v R % Annotadone Limte Inizio Ftae
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l Max 0.1
i Max 0.1

j Max 0.1
l Max 0.1
j Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

i Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
S Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

( Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

; Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1

'Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

'Max 0.1
l

Max 0.1

Max 0.1

[ Max 0.1

[Max 0.1
Max 0.1

i Max 0.1

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

(259)

122103/2914 Ì123/03/2024
t

J 22/03/2024 J23/03/2024

122/03/2024 123/03/2024

J22/03/2024 J23/U3/2024

122/03/2024 Ì23/03/2024

122/03/2024 Ì23/03/2024

1122/03/2024 Ì23/03/2024

J22/03/2024 J23/03/2024

J22/03/2024 [23/03/2024

122/03/2024 Ì23/03/2024
^----.f
122/03/2024 J23/03/2024

Ì22/03/2024 123/03/2024

122/03/2024 Ì23/03/2024

{22/03/2024 |23/03/2024

j 22/03/2024 123/03/2024

{22/03/2024 J23/03/2024

122/03/2tt24 J23/03/2024

J22/03/2024 J23/03/2024

J22/03/2024 523/03/2024
J22/03/2024 J23/03/2024
T~"~^^^ i~
1122/03/2024 (23/03/2024

(259) !22/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03a024 J23/03^024

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024
' '

C259) s22/03^024 Ì23AB/2024

(259) S22/03/2024 Ì23/03/2024
f Ì

(259) -22/03/2024 J23/03/2024

(259) !i22/03/2024 |23/03/2024

(259) J22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03/2024 123/03/2024
t 1

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024
l l

(259) S22W3/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) i 22/03/2024 '23/B3/2024

(259) |22A>3/2024 23/03/2024

(259) 122/03/2024 !23/03/2024

Max 0. 1 (259) ||22/03/2024 123/03/2024
i

] Max 0.1
[ Max 0.1
l Max 0.1

(259) Ì22/03/2024 :|23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

(259) E22/03/2024 J23/03/2024
l l i

Max 0. l (259) |22/03/2024 Ì23/03/2024
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Centro Analisi Biochimiche Sas /^^
Dir. Resp. Doti. Ventre Cannine Domenico

LAB N» 08S» L

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali ''^^S/
''/"i,, l, \^''

Laboratorio Operante secondo la norma UNI GEI EN ISO/IEC 1702S:201SAccreditafoACCREDIAal N. 0859
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocoatrollo degli alimenti, con DeUbtra Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/10/2006 perquantoconcenie le analisi chimicheemicrobiologiclie.
Riconosciuto come laboratorio ufiiciale perl'analisi deelioli alimentari dal Ministero delle PoliticheAericolee Forestali -OUn. 118 del 19/05/2021 - DM tWMnm l

Rapporto di Prova N. 3055/24
(°)Intestatario/Committente Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U. M.

- Flutriafol(*)

- Fluvalinate Tau (*)

- Folpet(*)

- Fonofos(*)

- Forchlorfenuron (*)

- Formetanat (*)

- Formothion (*)

- Fosthiazat (*)

- Fuberidazole (*)

- Furalaxyl(*)

- Furathiocarb (*)

- Halfenprox (*)

- Haloxyfop(*)

- Haloxyfop Ethoxy Ethyl (*)

- Haloxyfop Methyl (*)

- Haloxyfop R-Methyl (*)

- HCHAIfa(*)

- HCHBeta(*)

- HCH Delta (*)

- HCHEpsUon(*)

- HCH-gamma (Lindan) (*)

- Heptachlor (*)

- Heptachlor Epoxide (*)

- Heptenophos (*)

. Hexaconazole (*)

- Hexaflumuron (*)

- Hexazinone (*)

- Hexythiazox (*)

- Imazalil(*)

- Imazametabeza-methy] (*)

- Imazamox(*)

- Imazaquin (*)

- Imazetapyr (*)

- Imibenconazole (*)

- Imidacloprid (*)

- Indoxacarb (*)

- lodofenfos (*)

- lodosulfuron-Methyl (*)

- Ioxynil(*)

- Iprobenfos (*)

- Iprodione (*)

- Iprovalicarb (*)

- Isazophos (*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
<0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,0001
< 0,0001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

R% Annotazione Limte Inizio Ftoe
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Max 0. 1 (259) 122/03/2024 s23/03/2024

Max 0. l (259) : 12/03/291f J23/03/2U24

Max 0. l (259) | 22/03/2024 J23/03/2024

i Max 0. l (259) 122/03/2024 J23/03/2024
l Max 0. 1 (259) 122/03/2024 Ì23M3/2024

Max 0. 1 (259) 122/03/2024 123/03/2024

! Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024
( i

(259) [Ì22/03/2024 123/03/2024

(259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) :22/03/2024;23/03/2024

(259) |:22W3/2024 f23/03/2024
i i

(259) {22/03/2024 J23/03/2024

(259) |ì22/03/2024 323/03/2024
i

(259) J22/03/2024 123/03^024
i l

(259) J22/03/2024 "23/03/2024

(259) J22/03/2024 |23^3/2024
(259) i 22/03/2024 || 23/03/2024

(259) J22/03/2024 :123/03/2024

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) 22/03/2024 123/03/2024

j Max 0. l (259) j 22/03/2024 :23/03/2024
(259) ||22W3/2024 123/03/2024

(259) IÌ22/03/2024 Ì23/03/2024

r

[Max 0.1
j Max 0.1
,i Max 0.1

l Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
(Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

[Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
t

i

j

l Max 0.03
'. Max 0. 03
l

i Max 0. l CZ59) |22/03^924 J23/03/2024
< ~ ' ' l '
j Max 0.1 (259) |22/03a024 J23/03/2024

i Max 0.1
s"

(259) Ì22/03/2024 123/03/2024
t ir i

j Max 0.1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 J23/03/2024
l l

Max 0. 1 (259) J22/03/2024 i|23ró3/2024
il 'i

l Max 0. 1 (259) J22/03/2024 Ì23/03/2024
^..-v».. ,-, ^-"".-"-. ̂.
Max 0. l (259) 122/03/2024 IÌ23/03/2024

' i
Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 123/03/2024

. i
[ Max 0. 1 (259) ^22/03/2024 J23/03/2024

i Max 0. l (259) |: 22/03/2024 i 23/03/2024
i i

Max O. l (259) i; 22/03/2024 ; 23/03/2024

Max 0. 1 (259) |22^)3/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) || 22/03/2024 23/03/2024
i! l

Max 0. l (259) Ì22/03/2024 ! 23/03/2024
ii l

Max 0. 1 (259) 122/03/2024.23/03/2024

Max 0. 1 <259) (22/03/2024 1:23/03/2024

Max 0. 1 (259) i|22/03/2024 123/03/2024
i l

Max 0. l (259) IÌ22/03Q024 |23/03/2024
'

Max 0. 1 (259) |;22/03a024 |Z3/03a024
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) Centro Analisi Biochimiche Sas
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico |]

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali
IAB N» 08S9 L

''^/^'^''f/"i,, i^''~
Laboratorio Operante secondo la norma UNI C£I EN ISO/IEC 17025:2018 AccreditatoACCREDIAal N. 0859
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Ddibtra Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 125S2 del
06/10/2006 per quanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio ufficiale per l'analisi dedi oli alimentari dal Ministerodelle PoliticheAmcole e Forestali -GU n. 118 del 19/05/2021-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestatario/Coinmittente ConSUlchÌmÌCa Sri

(*) Prove non accreditate Accredia.L'eIenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prava - Nome Prova - U.M,

- Isoearbophos (*)

- Isodrin(*)

- Isofenphos (*)

- Isofenphos-methyl (*)

- Isoprocarb (*)

- Isopropalin (*)

- Isoproturon (*)

- Isoxaben (*)

- Isoxadifen ethyl (*)

- Isoxaflutole (*)

- Isoxathion (*)

- Kresoxim Methyl (*)

- Lenacil(*)

- Leptophos (*)

- Linuron (*)

- Lufenuron (*)

- Malaoxon (*)

- Malathion(*)

- Mandipropamid (*)

- MCPP (Mesoprop) (*)

- MCPA(*)

- Mecarbam(*)

- Mecoprop-P (*)

- Mefenpyr Diethyl (*)

- Mepanipyrim (*)

- Mepronil(*)

- Meptyl dinocap (*)

- Metaflumizone (*)

- Metalaxyl(*)

- Metamitron (*)

- Metazachlor (*)

- Metconazole (*)

- Methabenzthiazuron (*)

- Methacrifos (*)

- Methamidophos (*)

- Methidathion (*)

- Methiocarb (*)

- Methiocarb Sulfone (*)

- Methiocarb Sulfoxide (*)

- Methomyl(*)

- Methoprothrine (*)

- Methoxifenozide (*)

- methoxychlor (*)

Valore U

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001 l
< 0,001 l
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001 l
< 0,001

< 0,001 i
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001 '
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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R% Annotazione Unite

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
E Max 0.1

[Max 0.1
i Max 0.1

i Max 0.1
l

Inirio Fine

(259) 122/03/2024 a23/03^024

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) [22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 ̂ 23/03/2024

(259) 122/03/2024 |3

(259) Ì22/03/2024 ì:23/03/2024

(259) |22/03/2024 Ì3

(259) ||22/03/2024 ;|23/03/2024

(259) j22/03^024 J23/03/2024
(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 |23/03/2024

(259) |22/03/2024 |23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

] Max 0. 1 (259) |22/03/2024 J23/03/2024
i Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024

l Max 0. 1 (259) [12/03/2014 J23/03/2024
l Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) |22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

Max 0. 1 (259) ;22/03/2024 J23A13/2024

Max 0. 1 (259) 122/03/2024 IÌ23/03/2024
l

Max 0. 1 (259) <22/03/2024 123/03/2024

Max 0. 1 (259)122/03/2024l2 3/03/2024

i Max 0. 1 (259) Ì22/03Q024 323/03/2024

Max 0. 1 (259) 122/03/2024 J23/03/2024

i Max 0. l (259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

j Max 0. 1 (259) ;22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) :22/03/2024 |23/03/2024
I l

! Max 0. 1 (259) 22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) 22/03/2024 J23A)3/2024
. .. . '

Max 0. l (259) ^22/03/2024 123/03/2024
'".--.-. !-

l Max 0. l (259) 2210S11S14 J23/03/2024
{ '. _. ' . . ^ ^i
Max 0. l (259) 1, 22/03^024 J23/03/2024

l Max 0. l (259) |22/03^024 J23/03/2024

Max 0. l (259) i 22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) :22/03/2024 J23/03/2024
Max 0. l (259) ^22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) ! 22/03a024 "23/03/2024

Max 0. l (259) 22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) ; 22/03/2024 E23/03/2024

Max 0. l (259) 22/03/2024 g23/03/2024
t K

Max 0. 1 (259) :22/03/2024 |23/03/2024

Max 0. 1 (259) i22/03/2024 i23/03/2024
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ACCREDIA .
L'E'l;TL i'ALlA\0 D' 4Ct:H£^IT1f. f|:Fs'70

. Centro Analisi Biochimiche Sas ̂ ^
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico ÌI^^RÉ

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali '^/^:^/
''/"t,, l, '^''

LaboratorioOperantesecondolanorma UNICEIENlSO/IEC17025:2»18AccreditatoACCREDIA ' 859
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Geo. N. 12582 del
06/10/2006 perquantoconceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciutocomelaboratorioufficia[eDerl'analiside^liolialimentaridalMinisterodellePoliticheAerico]eeForestali-GUn.l]8del 19/05/2021-DM 28/04/2021

LAB N" Ot59 L

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestatario/CommiUente Consukhimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredla è disponibfle sul sito www.accredia. it

Cod. Prova - Nome Prova - U. M.

- Metolachlor (Somma di Metolachlor ed
S-MetolachIor)

- Metobromuron (*)

- Metokarb(*)

- Metosulam(*)

- Metoxuron (*)

- Metrafenon (*)

- Metribuzin(*)

- Metsulfuron - Methy] (*)

- Mevinphos (*)

- Mirex(*)

- Mulinate (*)

- Monocrotophos (*)

- Mydobutanil (*)

- Naled(*)

- Napropamide (*)

- Naptalam(*)

- Neburon (*)

- Nicosulfuron (*)

- Nicotina (*)

- Nitalin(*)

- Nitepyram(*)

- Nitrapyrin (*)

- Nitrofen(*)

- Nitrothal Isopropyl (*)

- Norflurazon (*)

- Novaluron (*)

- Nuarimol(*)

- Ofurace(*)

- Omethoate(*)

- Oryzalin (*)

- Oxadiazon (*)

- Oxadixyl(*)

- Oxamyl(*)

- Oxycarboxin (*)

- Oxydemeton Methyl (*)

- OxyHuorfen (*)

- Paclobrutazolo (*)

- Paraoxon Ethyl (*)

- Paraoxon Methyl (*)

- Parathion Ethyl (*)

- Parathion Methy] (*)

- Pebulate(*)

Valore

< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

R % Annotazione Limite Inizio Fme

(259) 22^)3/2024 123/03/2024[ Max 0.1

! Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

S Max 0.1

j Max 0.1
l Max 0.1

1 Max 0.1

l Max 0.1
Max 0. l (259) . 22^)3^024 J23/03/2024

i Max 0.1

(259) 122/03/2024 , 23/033024

(259) ]i22/03/2024 |23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) ]22/03/2024 |23A)3/2024
(259) J22/03/2024 323/03/2024

(259) |22/03/2024 (23/03/2024

(259) ̂ 22/03/2024 J23/03/2024
(259) 122/03a024 J23/03/2024

(259) :122/03/2024 |[23/03/2024
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i"
(259) 1122/03/2024 123/03/2024

l 'i .

Max 0. l (259) J22/03/2024 ̂23/03/2024

Max 0. 1 (259)|22/03/2024, 23/03/2024
8 '

! Max 0. 1 (259) |22/03/2024 ||23/03/2024

; Max 0. 1 (259) J22/03/2024 J23/03/2024

! Max 0. l (259) J22/03/2024 J23/03/2024
Max 0. 1 (216) J22/03/2024 |23/03/2024

t Max 0. l (259) J22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) "22/03/2024 J23/03/2024

E Max 0. 1 (259) 122/03/2024 J23/B3/2024

Max 0. 1 (259) 22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) Ì22A13/2024 |l23/»3/202-l
l i

). l (259) 1122/03fl024 123/03/2024
i Ì

Max 0. 1 (259) ||22/03/2024 !|23/03/2024

l Max 0. 1 (259) J22/03Q024 !i23/03/2024

! Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024

Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 :23/03/2024

Max 0. 1 (259) J22/03/2024 23/03/2024

Max 0. l (259) J22/03/2024 23/03Q024

Max 0. l (259) Ì22/03/2024 123/03/2024
l l

Max 0. l (259) 122/03/2fl24 J23/03/2024

Max 0. l (259) :i22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. l (259) J22/03/2024 S23A13/2024
! !

Max 0. l (259) 122/03/2024 |23ffl3/2024
'. ^^^;. J.

Max 0. 1 (259) ]22/03/2024 1123/03/2024
' i

Max 0. 1 (259) ^22/03/2024 Ì23/03/2024

Max 0. 1 (259) 22/03/2024 Ì23/03/Z024

Max 0. 1 (259) 22/03/2024 Ì23/03/2024

! Max 0. l (259) ; 22/03/2024 J23/03/2024
l ' ' i i
Max 0. 1 (259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

Max 0. 1 (259) |22^)3/2024 J23/B3/2024
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©Centro Analisi Biochimiche Sas /^^^
^ Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico 1^^^^

lotti alimentari - Analisi Ambientali '^^^S/
''t/"i'.,ìy LAB N» 0859 L

Laboratorio Operante secondo la norma UNICElENISO/IEC17025:201SAccreditatoACCREDIAal .08
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufRciale dei laboratori di analisi per l'gmocontrollo degli alimenti, con Delibera Reeione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12S82 del
06/10/2006 perquantoconceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
RiconoseiutocomelaboratorioufficialeDerl'analisidegIiolialimentaridalMinisterodellePoliticheAmcoleeForestali-GUn.llgdel 19/05/2021-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestatario/Committcnte Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www. accredia. it

Cod. Prova - Nome Prova - U. M.

- Pencicuron (*)

- Penconazole (*)

- Pendimethalin (*)

- Penoxsulam (*)

- Pentachloroaniline (*)

- Pentachloroanisol (*)

- Permethrin cis (*)

- Permethrin trans (*)

- Perthan(*)

- Petoxamide (*)

- Phenmedipham (*)

- Phenthoate (*)

- Phorate - Thimet(*)

- Phorate Oxon (*)

- Phorate Oxon Sulfone (*)

- Phorate Sulfone (*)

- Phosalone(*)

- Phosmet(*)

- Phosphamidon (*)

- Phoxim(*)

- Picolinafen (*)

- Picoxystrobin (*)

- Piperonyl Butoxide (*)

- Piridaben(*)

- Pirimicarb (*)

- Pirimicarb-Desmethyl (*)

- Pirimiphos Ethyl (*)

- Pirimiphos Methyl (*)

- Prochloraz (*)

- Procymidone (*)

- Profenofos (*)

- Profluralin (*)

- Profoxidim (*)

- Promecarb (*)

- Prometon(*)

- Prometryn (*)

- Pronamide (Propyzamide) (*)

- Propachlor (*)

- Propamocarb (*)

- Propani! (*)

- Propaquizafop (*)

- Propargite (*)

- Propazine

l

l

Valore U

< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001 ,
< 0,001 '
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001 l
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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R% Annotazione Unite

j Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
i Max 0.1

l Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1
Max 0.1

[Max 0.1
i Max 0.1

J Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

S Max 0.1
J Max 0.1
i Max 0.1
! Max 0.1

! Max 0.1

j Max 0.1

[Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1
'Max 0.1

i Max 0.1
Max 0.1

I Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

] Max 0.1
[Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1

! Max 0.1
l Max 0.1

l Max 0.1

Inizio Ftae

(259) 122/03f2024 (23/03/2024

(259) J22/03/2024 §23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024
(259) J22/03/2024 £23/03/2024

(259) 122^)3/2024 J23/03Q024

(259) Ì22/03/2024 :23/03/2024

(259) ; 22/03^024 Ì23/03/2024

(259) E 22/03^024 Ì23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 {23/03/2024

(259) 122/03/2024 IÌ23/03/2024

(259) |22/03/2024 ^23/03/2024

(259) |22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) Ì22/B3/2024 |23/03^024

(259) ;|22/03/2024 '23/03/2024

(259) 2V03/2014 ^23103/1014

(259) :22/03/2024 23/03/2024

(259) |22/03a024 j23/03/2024

(259) g22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 123/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024
(259) S22/03/2024 J23/03/2024

(259) (22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024
l l

(259) J22/03/2024 123/030024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) |22^13/2024 |!23/03/2024
l

(259) 122^)3/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) j 22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03^024 23/03/2024

(259) 1122/03/2024 ,23/03/2024

(259) 122/03/2024 S23/OJ/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) |22/03/2024 S23/03/2024
li

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) J22/03/2024 ||23/03/2024

(259) !22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23A)3/2024

(259) 122/03/2024 j23/03/2024
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^^s.©Centro Analisi Biochimiche Sas
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico

Analisi prodotti alimenCari - Analisi Ambientali ''^.'^^^
"'/"/,,l, l\"v'

ACCREDIA .
LE.-.Tl i-AllANO D' ICCREDIK'.'IMO

Laboratorio Operante secoDdo la norma UNI C£I EN ISO/IEC 17025:2018 Accreditato ACCREDIAalN. 0859 UB N
[scrino al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. I2S82 del
06/10/2006 per quanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio ufTiciale erl'analiside liolialimentaridalMinisterodellePolilicheA icoleeForestali-OUn.118 del 19/05/2021-DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestatario/Commlttente Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.

- Propethamphos (*)

- Propham(*)

- Propiconazole (*)

- Propoxur(*)

- Propoxycarbazone(*)

- Proquinazid (*)

- Prosulfocarb (*)

- Prosulfuron (*)

- Prothioconazolo (*)

- Prothiofos (*)

- Prothoate(*)

- Pymetrozine (*)

- Pyracarbolid (*)

- Pyradostrobin (*)

- PyraHufen ethyl (*)

- Pyrazophos(*)

- Pyrethrins(*)

- Pyridaben(*)

- Pyridalil(*)

- Pyridaphenthion (*)

- Pyridate(*)

- Pyrifenox(*)

- Pyrimethanil (*)

- Pyriproxifen (*)

- Quinalphos (*)

- Quinoxyfen (*)

- Quintozene (*)

- Quizalofop Ethyl (*)

- Quizalofop Para Ethyl (*)

- Resmetrin(*)

- Rimsulfuron (*)

- Rotenone (*)

- Sethoxydin (*)

- Silafluofen (*)

- Silthiofan (*)

- Simazine(*)

- Simetryn(*)

- Spinosad(*)

- SpinosynD(*)

- Spirodiclofen (*)

- Spiromesifen (*)

- Spirotetramat (*)

- Spiroxamine (*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

u R% Aonotarione
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Unite

Max 0.1

l Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
l Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1

Inizio Fine

<259) |22/03/2024 J23/03/2024r
(259) E22/03/2024 J23/03/2024

(259) {22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 J2 3/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

C259) 122/03/2024 Ì23/03/2B24
i i

(259) |22/03/2024 123/03/2024
i *

(259) s 22/03/2024 J23/03/2024
l i

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) ;22/03/2024 J23/03/2024

(259) , 22^3/2024 Ì23/03Q024
t »

(259) 22/03/2024 |23/03/2024

(259) |;22A)3/2024 J23/03/2024
I (

(259) 122^)3/2024 IÌ23/03/2024

(259) 1:22/03/2024 J23rt)3aU24

(259) [22/03/2024 S23/03Q024
]

(259) -22/03/2024 J23/03/2024
(259) Ì22/03/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) 22/03/2024 1123/03/2024
t

(259) 122/03/2024 1123/03/2024

(259) 122/03/2024(23/03/2024
I i

(259) 122/03/2024 J23/03/2024
! ;

(259) 1:22/03/2024 J23/03/2024

(259) IZ2W312014 J23/03/2024
l li

(259) 122/03/2024 |23/03/2024

(259) ;22/03/2024 |23/03/2024

(259) ^22/03/2024 i|23/03/2024

(259) 21/0311014 li23/03/2024

(259) ^22/03/2024 i|23/03/2024
1 s

(259) 22/03/2024 1123/03/2024

(259) 22/03/2024 Ì123/03/2024

(259) 21/0311014 J23/03/2024
t .

(259) :22/03/2024 J23/U3/2024
l i

(259) , 22/03/2024 S23/03/2024
)

(259) 22/03/2024 '23/03/2024

(259) 122/03/2024 !23/03/2024
t l

(259) 122/03/2024 ,23/03/2U24

(259) 122/03/2024 23/03/2024
( »

(259) ;^22/03/2U24 ̂ 23/03/2024

(259) ;;22/03/2024 123/03/2024
l t

(259) |; 22/03/2024 123/03/2024
l (

! Max 0. l (259) 822/03/2024 Ì23/03/2024

{Max 0.1
j Max 0.1
j Max 0.1
i Max 0.1

j Max 0.1

; Max 0.1
! Max 0.1

! Max 0.1

] Max 0.1
i Max 0.1

j Max 0.1
i Max 0.1

j Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
i Max 0.1
l Max 0.1

[Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1

l Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1
i'

(259) i:22/03/2024 1123/03/2024

mMQ7.8_01-EOR3 del 12/09/2fll22

Centro Analisi Biochimiche Sas de] Dott. Carmine Ventre Via Pitagora, 4 - 89016 Rizziconi RC - P. iva 01 602820803 - N. REA 141424
www. oilmix. it - e. rnail centroanalisibiochimicheig'gmail. com - Pec: cab@pec. it - Tei B966/S03236 - Fax 0966/503159 - Mob 348/3368975

Coordinate bancarie Banca Credem Agenzia di Gioia Tauro - BACRIT 21509 - IBAN 1T 35 Q 03032 81370 010000001182



©Centro Analisi Biochimiche Sas^§g^^
Dir. Resp. Doti. Ventre Cannine Domenico

\ Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali '^//:=^9?
"'/"/lll, l\>'v'

ACCREDIA .
LENTE I'ALIANO D' ^CCRLUfW. IENTO

Laboratorio Operante secondo la norma UNI C£l EN ISO/IEC 170!S:2018 Accreditato ACCREDIA al N. OS 9
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gtn. N. 12582 del
06/10/2006 per quanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come bo torio ufficiale ' . li alimentari dal Ministero delle PoliticheA mlee Forestali-GU n. 118 del 19/05/2021-D 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestataritt/Committente Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia. it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.

- Sulfenta-azone (*)

- Sulfotep(*)

- Sulprofos(*)

- SWEP(*)

- TDCP(*)

- Tebuconazole (*)

- Tebufenozide (*)

- Tebufenpyrad (*)

- Tebupyrimifos (*)

- Tebutam(*)

- Tecnazene (*)

- Teflubenzuron (*)

- Tenuthrin(*)

- Teledrin (*)

- Temefos(*)

- TEFF (*)

- Tepraloxydim (*)

- Terbacil(*)

- Terbufos(*)

- Terbumeton (*)

- Terbuthylazina

- Terbutryn

- Tetrachlonazole (*)

- Tetrachlorvinphos (*)

- Tetradifon (*)

- Tetramethrin (*)

- TFM Tre-trinuorometìl-4-nitrofenolo (*)

- Thiabendazole (*)

- Thiacloprid (*)

- Thiametoxam (*)

- Thifensulfuron Methyl (*)

- Thiobencarb (*)

- Thiocydam hydrogen oxalate (*)

- Thiodicarb (*)

- Thlofanox(*)

- Thiometon(*)

- Thionazin(*)

- Thiopbanate Methyl (*)

- Thribenuron methyl (*)

- Thrisulfuron methyl (*)

- Tolclofos Methyl (*)

- TolyHuanid (*)

- Tralkoxydim (*)

Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,010
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

u R % Acnotazione
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Limite

[Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

i Max 0.1

i

j Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1

l Max 0.1
j Max 0.1
l Max 0.1
^ Max 0.1
j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1

l Max 0.1
l Max 0.1
l Max 0.1

l Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

! Max 0.1

Max 0.1

i Max 0.1

l Max 0.1
l Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
j Max 0.1
] Max 0.1
i Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1
l Max 0.1

Inizio Fme

(259) i 22/03/2024 J23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

(259) [22/03/2024 123/03/2024

(259) S22/03/2024 1123/03/2024

(259) 122/03/2024 Ì23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) i 22/03/2024 J23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 IÌ23/03/2024

f Max 0. l (259) ||22/03/2024 ii23/03/2fl24

(259) Ì22/03/2024 |23/03/2024

(259) 122/03/2024 |23/03/2024

(259) 22/03/2024 i 23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03/2024 . 23/03/2024
! !

(259) Ì22/03/2024 23/03/2024

Max 0. 1 (259) 122/03/2024 :23/03/2024

(259) |22/03/2024 ;23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024
i i

(259) Ì22/03/2024 ÌÌ23/03/2024

(259) J22/03/2024 ||23/03/2024

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) Ì22/03/2B24 [23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

(259) ||22/03/2024 J23/03/2024

(259) |22/03/2024 J23/03/2024

(259) J22/03/2024 |23/03/2024

(259) J22/03/2024 |23/03/2024

(259) S22/03/2024 J23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 (23/03/2024

(259) 122/03/2024 j 23/03/2024

(259) 1:22/03/2024 123/03/2024

(259) s 22/03/2024 S 23/03/2024
l I

(259) ^, 22/03/2024 , 23/03/2024

(259) 22/03/2024 :23/03/2024

(259) 22/03/2024 Ì23/03/2B24

(259) i 22/03/2024 ;| 23/03/2024

(259) 122/03/2024l23/03/2024

(259) 122/03/2024l23/03/2024
s~"~'-^^ r

(259) 1;22/03/2024 ;i23/03/2024

(92) !22/03Q024 «23^)3/2024

(259) |22/03^024 J23/03/2024
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Centro Analisi Biochimiche Sas /^^
Dir. Resp. Dott. Ventre Cannine Domenico

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali 'ó^^?
''/"i',,iy

Laboratorio Operante secondo la norma UNICEIENISO/iEC17025:201SAccreditatoACCREDIAal 'B S9
Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del
06/10/2006 perquanto conceme le analisi chimicheemicrobiologiche.
Riconosciuto come laboratorio uflncialeper l'analisi deeli oli alimentari dal Ministero delle PoliticheAericolee Forestali -GU n. 118 del 19/05/2021 . DM 28/04/2021

UtB N» 0859 L

Rapporto di Prova N. 3055/24
OIntestetario/Committente Consulchimica Sri

(*) Prove non accreditate Accredia.L'eIenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova -

- Tralometrin (*)

- Transfluthrin (*)

- Triadimefon (*)

- Triadimenol (*)

- TriaUate(*)

- Triamiphos(*)

- Triasulfuron (*)

- Triazamate(*)

- Triazophos(*)

- Tribenuron methyl (*)

- Trichlorfon (*)

- Trichloronat (*)

- Triclopyr(*)

- Tricydazole (*)

- Tridemorph (*)

- Triexapac Ethil (*)

- Trifenilmetano (*)

- TriHoxystrobin (*)

- Triflumizolo (*)

- Triflumuron(*)

. Trifluralin (*)

- Triforme (*)

- Triticonazol (*)

- Unicunazole (*)

- Vamidothion (*)

- Vinclozolin (*)

- Zoxamide(*)

U. M. Valore

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

R% Annotazione

l l
l i

Unite

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

Max 0.1

l Max 0.1

j Max 0.1
[Max 0.1
l Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
i Max 0.1

i Max 0.1

[ Max 0.1
Max 0.1

j Max 0.1
'Max 0.1

i Max 0.1

Max 0.1

j Max 0.1
Max 0.1

l Max 0.1
1 Max 0.1
Max 0.1

Inizio Fine

(259) g22W3/2024 |23/03/2024
i

(259) J22/03/2024 Ì23/03/2024

(259) 122/03/1014 J23/03/2024
l

(259) !i22/03/2024 J23/03/2024
S l

(259) 122/03/2024 ̂ 23/03/2024

(259) Ì22/03/2024 Ì23/03/2024
t 1

(259) J22/03/2024 Ì23/03/2024
t Ì

(259) |22/03/2024 J23ffl3/2024

(259) 122/03/2024 ì|23/03/2024

(259) J22/03/2024 J23/03/2024
(259) |22/03^024 123/03/2024

l

(259) l! 22/03QOZ4 123/03/2024

(259) U2/03/2024 J23/03/2024
f I

(259) 22/03/2024 23/03/2024

(259) 122/03/2024 1:23/03/2024

(259)
'.'

22/03/2024 1123/03/2024

Max 0.1

(259) |22A)3/2024 J23W3/2B24
(259) J22/03/2024 J23/03/2024
(259) Ì22/03/2024 J23/03/2024
i i

(259) Ì22/03/2024 ! 23/03/2024

(259) J22/03Q024 J23/03/2024
(259) Ì22/03/2024 E23/03/2024
l i

(259) 122/03/2024 J23/03/2024

(259) ::22/03/2024 ;23/03/2024

(259) ;22/03/2024 23/03/2024

(259) 122/03/2024 1:23/03/2024

(259) Ì22/03111114 Ì23103Ì2924

Nessuna fonte selezionata

(92) D. lgs. 18 del 23 febbraio 2023 aggiornato al 21/03/2023
(216 D. lgs. 18 del 23 febbraio 2023 aggiornato al 21/03/2023
(259 D. lgs. 18 del 23 febbraio 2023 aggiornato al 21/03/2023

DICmARAZIONE DI CCBSrFORMFTA'

Dichiarazione di conformità/non conformità (tenendo conto dell'incertezza estesa di misura):
Con riferimento alle leggi citate nelle note del presente Rapporto di Prova e limitatamente ai parametri richiesti, il campione
analizzato risulta CONFORME.

Fine Rapporto di Prova ^:\
CAKMINE,

S DOMUffO)
c? VENTRE
^ iBcrtztoiie
^ N. 42830
^°^y

IIResponsabDedellaboratorio

PJ. Chimfco - Biologo

Or. Camiine Ventre

Documento emesso con firma difflale
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